
1. Точка подключения силового кабеля - ШУ.

2. При наличии наземного контейнера воздуходувки и ШУ размещать в контейнере.

3. Высота установки вентмодуля над уровнем земли от 500 до 600 мм.

4. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают

его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или

технологии производства.

5. Варианты возможного изменения расположения патрубков входа СВ.

Поз. Наименование Масса

оборудования,

кг

Масса рабрчего

оборудования,

кг

1 Блок 1 Alta Air Master Pro 40 1165 16520

2 Блок 2 Alta Air Master Pro 40 1106 16710

3 Вентмодуль 90

4 Шкаф управления ААМР40 35
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